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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 75/22
Dotyczy wodociggu publicznego Wielistowo

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U. z 2021r. poz. 195) oraz §4, §21, §22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r.,
poz. 2294).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

po rozpatrzeniu sprawozdan z urzgdowych badan jakoéci wody oraz sprawozdan przekazanych
przez administratora wodociggu realizowanych wedhig ustalonego harmonogramu
i po przeprowadzeniu oceny bezpieczenstwa zdrowotnego konsumentéw

Data poboru Nr sprawozdania Miejsce pobore prob; e
2021-02-09 1080/02/202 1/M/3, 1080/02/2021/F/3* Wielistowo 5/1%*

2021-06-15 076.440.2021 Wielistowo 7/1%*

2021-06-22 0/0/2021/43 1/M/1* Wielistowo 7/1%%

2021-06-22 0/0/06/2021/43 1/M/2* Wielistowo 5/1%*

2021-12-03 O//10/2021/37/FM/26* Wielistowo, hydrofornia

*Kontrola wewnetrzna
**Punkt zgodnosci zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294)

stwierdza:

przydatnosé wody do spozycia przez ludzi z wodociagu publicznego Wielistowo

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo; ul. Obroncéw Helu 3
tel. (58) 677-79-01, fax (58) 679-79-03, e-mail psse.wejherowo@pis.gov.pl
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UZASADNIENIE

W okresie 09.02.2021r. — 03.12.2021r. w ramach biezacego nadzoru sanitarnego oraz
w ramach wewnegtrznej kontroli jakosci wody prowadzonej przez administratora wodociggu —
Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Leczycach, dokonano poboru préb wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi z wodociggu publicznego Wielistowo.

Wykonano badania probek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym
i fizykochemicznym. W zakresie wskaznikow bakteriologicznych oznaczono liczbe bakterii
grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, liczbg enterokokéw w 100 ml wody,
ogblng liczbe mikroorganizméw w 22°C w 1 ml wody, w zakresie parametréw
fizykochemicznych 1 organoleptycznych oznaczono: barwg, megtnosé, odczyn, przewodnosé
elektryczna, zapach, smak.

W probce wody pobranej w dniu 16.06.2021r. stwierdzono obecnos¢ bakterii grupy coli.
Powtérne badania wody nie potwierdzity przekroczen ww. parametru.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badania wody, Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu
publicznym Wielistowo.

Woda z wodociggu publicznego Wielistowo odpowiada wymaganiom sanitarnym
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Otrzymuja;

1. Wojt Gminy Leczyce
2. Gminny Zaktad Ustug Komunalnych w Legczycach
3. a/a



